Satzung
fuir die offentliche Entwasserungseinrichtung
der Stadtischen Betriebe Roding Ad6R
(Entwasserungssatzung - EWS -)
vom 18.12.2015

Die Stadtischen Betriebe Roding Ad6R (SB Roding AdéR) erlassen als Kommunalunter-
nehmen der Stadt Roding auf Grund des Art. 89 GO in Verbindung mit der Satzung fir
das Kommunalunternehmen der Stadt Roding (KU-S), Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und
2, Abs. 2 und Abs.3 der Gemeindeordnung (GO), sowie Art. 2 ff des Kommunalabgaben-
gesetzes sowie Art. 34 Abs.2 S.1 BayWG folgende Satzung:

(1)

(3)

§ 1 Offentliche Einrichtung, Geltungsbereich

Die SB Roding AdoR betreiben eine offentliche Einrichtung zur Abwasserbeseiti-
gung (Entwasserungseinrichtung).

Art und Umfang der Entwésserungseinrichtung bestimmen die SB Roding AdéR.

Zur Entwasserungseinrichtung der SB Roding Ad6R gehéren auch die im offentli-
chen StralRengrund liegenden Teile der Grundstiicksanschliisse.

§ 2 Grundstiicksbegriff - Grundstilickseigentiimer

Grundstick im Sinn dieser Satzung ist jedes raumlich zusammenhéngende und
einem gemeinsamen Zweck dienende Grundeigentum desselben Eigentiimers, das
eine selbstandige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere
Grundstlcke oder Teile von Grundstiicken im Sinn des Grundbuchrechts handelt.
Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorgaben vorhanden sind, sind diese zu
berlcksichtigen.

Die in dieser Satzung fur die Grundstiickseigentimer erlassenen Vorschriften gelten
auch fur Teileigentumer, Erbbauberechtigte, Wohnungseigentimer, Wohnungserb-
bauberechtigte, NieRbraucher und sonstige zur Nutzung eines Grundstiicks dinglich
Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet:
sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:

1) Abwasser ist das durch hauslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen

oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften verdnderte
Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen abflie-
Bende Wasser (Schmutzwasser) sowie von Niederschlagen
aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flachen ge-
sammelt abflieRende Wasser (Niederschlagswasser).

Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behan-
deln, Lagern und Ablagern von Abfallen austretenden und ge-
sammelten Flussigkeiten.

Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht fur das in
landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser (ein-
schlief3lich Jauche und Gulle), das dazu bestimmt ist, auf
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gartnerisch genutzte
Boden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbringen bestimmt
ist insbesondere das hausliche Abwasser.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Kanale

Schmutzwasser-
kanale

Mischwasserka-
nale

Regenwasserka-
nale

Sammelklaranla-
ge

Grundsticksan-
schliisse sind

Grundstiicksent-
wasserungsanla-

gen sind

sind Mischwasserkanéle, Schmutzwasserkanale oder Regen-
wasserkandle einschliellich der Sonderbauwerke wie z B
Schachte, Regenbecken, Pumpwerke, Regeniberlaufe.

dienen ausschlieBlich der Aufnahme und Ableitung von
Schmutzwasser.

sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und
Schmutzwasser bestimmt.

dienen ausschlieBlich der Aufnahme und Ableitung von Nie-
derschlagswasser.

ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanalen gesammel-
ten Abwassers einschliefllich der Ableitung zum Gewasser.

bei Freispiegelkanilen:

die Leitungen vom Kanal bis einschlieRlich des Kontrollschach-
tes des Betreibers der Entwasserungseinrichtung. Ist kein Kon-
trollschacht des Betreibers der Entwasserungseinrichtung vor-
handen, endet der Grundstiicksanschluss an der Grenze des
offentlichen StraBengrundes zu privaten Grundstiicken.

bei Druckentwéasserung:

die Leitungen vom Kanal bis einschlieRlich des Abwasser-
sammelschachtes.

bei Unterdruckentwisserung:

die Leitungen vom Kanal bis einschlieBlich des Hausan-
schlussschachtes.

bei Freispiegelkanilen:

die Einrichtungen eines Grundstiicks, die der Beseitigung des
Abwassers dienen, bis zum, aber ausschlieRlich des Kontroll-
schachtes des Betreibers der Entwasserungseinrichtung. Hier-
zu zahlt auch die im Bedarfsfall erforderliche Hebeanlage zur
ordnungsgemafen Entwasserung eines Grundstiicks (§ 9 Abs.
4). Ist kein Kontrollschacht des Betreibers der Entwasserungs-
einrichtung vorhanden, endet die Grundstlcksentwasserungs-
anlage an der Grenze privater Grundstiicke zum é&ffentlichen
Strallengrund.

bei Druckentwiasserung:
die Einrichtungen eines Grundstiicks, die der Beseitigung des

Abwassers dienen, bis zum, aber ausschlieRlich des Abwass-
ersammelschachtes.
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9) Kontrollschacht

10) Abwassersam-
melschacht
(bei Druckent-
wasserung)

11) Hausanschluss-
schacht
(bei  Unterdruck-
entwéasserung)

12) Messschacht

13) Abwasserbe-
handlungsanlage

14) Fachlich geeigne-
ter Unternehmer

(93]

bei Unterdruckentwasserung:

die Einrichtungen eines Grundstiicks, die der Beseitigung des
Abwassers dienen, bis zum, aber ausschlieRlich des Hausan-
schlussschachtes.

ist ein Ubergabeschacht, der grundsatzlich zur Kontrolle und
Wartung der Anlage dient.

ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage.

ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehalter dienen-
den Stauraum sowie einer Absaugventileinheit.

ist eine Einrichtung fir die Messung des Abwasserabflusses
oder die Entnahme von Abwasserproben.

ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schadlichkeit des Ab-
wassers vor Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu
beseitigen. Hierzu zahlen insbesondere Kleinklaranlagen zur
Reinigung hauslichen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-
)Behandlung gewerblichen oder industriellen Abwassers.

Ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grundstiick-
sentwasserungsanlagen fachkundig auszufuhren. Vorausset-
zungen fur die fachliche Eignung sind insbesondere

- die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkun-
de der verantwortlichen technischen Leitung,

- die Sachkunde des eingesetzten Personals und dessen
nachweisliche Qualifikation fiir die jeweiligen Arbeiten
an Grundstlicksentwasserungsanlagen,

- die Verfugbarkeit der bendtigten Werkzeuge, Maschi-
nen und Gerate,

- die Verfugbarkeit und Kenntnis der entsprechenden
Normen und Vorschriften,

- eine interne Qualitatssicherung (Weiterbildung, Kontrol-
len und Dokumentation).

§ 4 Anschluss- und Benutzungsrecht

Jeder Grundstiickseigentimer kann verlangen, dass sein Grundstiick nach MaRga-
be dieser Satzung an die Entwéasserungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist be-
rechtigt, nach MaRgabe der §§ 14 bis 17 das anfallende Abwasser in die Entwasse-
rungseinrichtung einzuleiten.

Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstucke, die
durch einen Kanal erschlossen sind. Der Grundstickseigentimer kann unbeschadet
weitergehender bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften nicht verlangen, dass
neue Kanale hergestellt oder bestehende Kanéle geandert werden. Welche Grund-
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stlicke durch einen Kanal erschlossen werden, bestimmen die SB Roding AdéR.
Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,

wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge nicht ohne Weiteres von der
Entwasserungseinrichtung Ubernommen werden kann und besser von demjenigen
behandelt wird, bei dem es anfallt oder

solange eine Ubernahme des Abwassers technisch oder wegen des unverhaltnis-
maRig hohen Aufwands nicht méglich ist.

Die SB Roding Ad6R kénnen den Anschluss und die Benutzung versagen, wenn die
gesonderte Behandlung des Abwassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der
Allgemeinheit nicht beeintrachtigt.

Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht nicht, soweit eine Versicke-
rung oder anderweitige Beseitigung von Niederschlagswasser ordnungsgeman
maglich ist. Die SB Roding Ad6R kann hiervon Ausnahmen zulassen oder bestim-
men, wenn die Einleitung von Niederschlagswasser aus betriebstechnischen Griin-
den erforderlich ist.

§ 5 Anschluss- und Benutzungszwang

Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, bebaute Grundstiicke an die
Entwasserungseinrichtung anzuschlieBen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang
besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tatsdchlich unméglich ist.

Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstii-
cke an die Entwasserungseinrichtung anzuschlieRen, wenn Abwasser anfallt.

Ein Grundstiick gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche Anlagen, bei deren Benut-
zung Abwasser anfallen kann, dauernd oder voriibergehend vorhanden sind.

Bei baulichen MaRnahmen, die eine Veranderung der Abwassereinleitung nach
Menge oder Beschaffenheit zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn
der Benutzung des Baus hergestellt sein. In allen anderen Fallen ist der Anschluss
nach schriftlicher Aufforderung durch die SB Roding AdéR innerhalb der von ihr ge-
setzten Frist herzustellen.

Auf Grundstlicken, die an die Entwasserungseinrichtung angeschlossen sind, ist im
Umfang des Benutzungsrechts alles Abwasser in die Entwasserungseinrichtung
einzuleiten (Benutzungszwang). Verpflichtet sind der Grundstickseigentimer und
alle Benutzer der Grundstiicke. Sie haben auf Verlangen der SB Roding AdéR die
dafiir erforderliche Uberwachung zu dulden.

§ 6 Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang

Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder
zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Griinden
auch unter Berlcksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist.
Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Griinde schriftlich bei der SB Roding
AdOR einzureichen.

Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt
erteilt werden.
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§ 7 Sondervereinbarungen

Ist der Grundstiickseigentiimer nicht zum Anschluss oder zur Benutzung berechtigt
oder verpflichtet, kann die SB Roding Ad6R durch Vereinbarung ein besonderes
Benutzungsverhaltnis begriinden.

Flr dieses Benutzungsverhaitnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der
Beitrags- und Gebuhrensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der Son-
dervereinbarung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 8 Grundstiicksanschluss

Der Grundstiicksanschluss wird von den SB Roding Ad6R hergestellt, verbessert,
erneuert, geandert und unterhalten sowie stillgelegt und beseitigt.

Die SB Roding Ad6R kann, soweit der Grundstiicksanschluss nicht nach § 1 Abs.3
Bestandteil der Entwasserungseinrichtung ist, auf Antrag zulassen oder von Amts
wegen anordnen, dass der Grundstickseigentimer den Grundstiicksanschluss
ganz oder teilweise herstellt, verbessert, erneuert, andert und unterhalt. sowie still-
legt und beseitigt; § 9 Abs.2 und 6, sowie §§ 10 bis 12 gelten entsprechend.

§ 9 Grundstiicksentwasserungsanlage

Jedes Grundstiick, das an die Entwé&sserungseinrichtung angeschlossen wird, ist
vorher vom Grundstuickseigentiimer mit einer Grundsticksentwasserungsanlage zu
versehen. Wird das Schmutzwasser tber die Entwasserungseinrichtung abgeleitet,
aber keiner Sammelklaranlage zugefihrt, ist die Grundsticksentwasserungsanlage
mit einer Abwasserbehandlungsanlage auszustatten.

Die Grundsticksentwasserungsanlage und die Abwasserbehandlungsanlage im
Sinne des Abs. 1 Satz 2 sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
herzustellen, zu betreiben, zu verbessern, zu erneuern, zu andern, zu unterhalten.
stillzulegen oder zu beseitigen. Fur die Reinigungsleistung der Abwasserbehand-
lungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist dariiber hinaus der Stand der Technik
mafigeblich.

Die SB Roding Ad6R kénnen verlangen, dass zusatzlich zum Kontrollschacht des
Betreibers ein Messschacht zu erstellen ist. Bei Druckentwasserung oder Unterdru-
ckentwasserung gilt dies nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der Grundsttickent-
wasserungsanlage Uber den Abwassersammelschacht oder den Hausanschluss-
schacht durchgefuhrt werden kann.

Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefalle, kénnen die SB Roding Ad6R vom
Grundstuckseigentimer den Einbau und Betrieb einer Hebeanlage zur Entwéasse-
rung des Grundstucks verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemaRe
Beseitigung des Abwassers bei einer den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechenden Planung und Ausfihrung des Kanalsystems fur die SB Roding
Ad6R nicht méglich oder nicht wirtschaftlich ist.

Gegen den Ruckstau des Abwassers aus der Entwésserungseinrichtung hat sich
jeder Anschlussnehmer selbst zu schitzen.

Die Grundstiicksentwasserungsanlage sowie Arbeiten daran diirfen nur durch fach-
lich geeignete Unternehmer ausgefiihrt werden. Die SB Roding AdS6R kénnen den
Nachweis der fachlichen Eignung verlangen.
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§ 10 Zulassung der Grundstiicksentwésserungsanlage

Bevor die Grundstlicksentwasserungsanlage hergestellt oder geandert wird, sind
den SB Roding Ad6R folgende Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:

Lageplan des zu entwassernden Grundstiicks im MaRstab 1:1000,

Grundriss- und Flachenplane im MaRstab 1:100, aus denen der Verrauf'der Leitun-
gen und im Falle des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage ersichtlich
sind,

Langsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der Entwéasserungsgegenstande im
Mafstab 1:100, bezogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere die Gelan-
de- und Kanalsohlenhohen, die maRgeblichen Kellersohlenhéhen, Querschnitte und
Gefélle der Kanale, Schachte, héchste Grundwasseroberflache zu ersehen sind.

wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffen-
heit erheblich vom Hausabwasser abweicht, zugefiihrt werden, ferner Angaben Uber

Zahl der Beschaftigten und der stéandigen Bewohner auf dem Grundstiick, wenn de-
ren Abwasser miterfasst werden soll,

Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungsmaterials, der Erzeugnisse,
die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgange,
Héchstzufluss und Beschaffenheit des zum Einleiten bestimmten Abwassers,

die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbehandlung des Abwassers (Kihlung,
Reinigung, Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemessungsnachweisen.

Soweit nétig, sind die Angaben zu ergénzen durch den wasserwirtschaftlichen Be-
triebsplan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Plane der zur Vorbe-
handlung beabsichtigten Einrichtungen.

Die Plane mussen den bei den SB Roding AdéR aufliegenden Planmustern ent-
sprechen. Alle Unterlagen sind vom Grundstiickseigentimer und dem Planfertiger
zu unterschreiben. Die SB Roding Ad6R kénnen erforderlichenfalls weitere Unterla-
gen anfordern.

Die SB Roding AdéR priifen, ob die beabsichtigte Grundstlcksentwasserungsanla-
ge den Bestimmungen dieser Satzung entspricht. Ist das der Fall, so erteilen die SB
Roding Ad6R schriftlich ihre Zustimmung und geben eine Fertigung der eingereich-
ten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zuriick; die Zustimmung kann unter Bedin-
gungen und Auflagen erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die SB
Roding Ad6R nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der vollstandigen
Planunterlagen ihre Zustimmung schriftlich verweigert. Entspricht die Grundstick-
sentwasserungsanlage nicht den Bestimmungen dieser Satzung, setzen die SB
Roding Ad6R dem Grundstiickseigentiimer unter Angabe der Méangel eine ange-
messene Frist zur Berichtigung und erneuten Einreichung der geanderten Unterla-
gen bei den SB Roding AdAR; Satz 3 gilt entsprechend.

Mit der Herstellung oder Anderung der Grundstucksentwasserungsanlage darf erst
begonnen werden, wenn die Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als er-
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teilt gilt. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach stralRen-,
bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung nach § 10
Abs.2 dieser Satzung unberihrt.

Von den Bestimmungen der Absétze 1 bis 3 kdnnen die SB Roding Ad6R Ausnah-
men zulassen.

§ 11 Herstellung und Priifung der Grundstiicksentwisserungsanlage

Der Grundstickseigentimer hat den SB Roding Ad6R den Beginn des Herstellens,
des Anderns, des Ausfihrens gréRerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens
spatestens drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig den ausfiihren-
den Unternehmer zu benennen. Muss wegen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten so-
fort begonnen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden schriftlich anzuzei-
gen.

Die SB Roding Ad6R sind berechtigt, die Arbeiten zu Uberpriifen. Der Grundstiicks-
eigentimer hat zu allen Uberprifungen Arbeitskrafte, Gerate und Werkstoffe bereit-
zustellen.

Der Grundstiuckseigentiimer hat die Grundstlcksentwasserungsanlage vor Verde-
ckung der Leitungen auf satzungsgemaRe Errichtung und vor ihrer Inbetriebnahme
auf Mangelfreiheit durch einen nicht an der Bauausfithrung beteiligten fachlich ge-
eigneten Unternehmer prifen und das Ergebnis durch diesen bestatigen zu lassen.
Dies gilt nicht, soweit die SB Roding AdéR die Priifung selbst vornimmt: sie hat dies
vorher anzukindigen. Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Werden die Leitungen vor
Durchfuhrung der Prufung auf satzungsgeméRe Errichtung der Grundstiicksentwas-
serungsanlage verdeckt, sind sie auf Anordnung der SB Roding Ad6R freizulegen.

Soweit die SB Roding Ad6R die Priifungen nicht selbst vornimmt, hat der Grund-
stickseigentumer den SB Roding Ad6R die Bestatigung nach Abs. 3 vor Verde-
ckung der Leitungen und vor Inbetriebnahme der Grundstucksentwasserungsanlage
unaufgefordert vorzulegen. Die SB Roding Ad6R kénnen die Verdeckung der Lei-
tungen oder die Inbetriebnahme der Grundsticksentwasserungsanlage innerhalb
eines Monats nach Vorlage der Bestatigungen oder unverzuglich nach Prifung
durch die SB Roding Ad6R schriftlich untersagen. In diesem Fall setzen die SB
Roding Ad6R dem Grundstlickseigentimer unter Angabe der Griinde fir die Unter-
sagung eine angemessene Nachfrist fir die Beseitigung der Mangel; Die Satze 1
und 2 dieses Absatzes sowie Abs. 3 gelten entsprechend.

Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestatigungen des fachlich geeigneten Un-
ternehmers oder die Prifung durch die SB Roding Ad6R befreien den Grundstiicks-
eigentumer, den ausflhrenden oder prifenden Unternehmer sowie den Planfertiger
nicht von der Verantwortung fir die vorschriftsmaRige und fehlerfreie Planung und
Ausfiihrung der Anlage.

Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestatigung eines privaten Sachverstandigen
der Wasserwirtschaft Gber die ordnungsgemafie Errichtung der Abwasserbehand-
lungsanlage gemaR den Richtlinien fiir Zuwendungen fur Kleinklaranlagen vor, er-
setzt diese in ihrem Umfange die Prufung und Bestatigung nach Abs. 3 und Abs. 4.

§ 12 Uberwachung
Der Grundstlickseigentimer hat die von ihm zu unterhaltenden Grundstiicksan-

schlisse, Messschachte und Grundsticksentwasserungsanlagen in Abstanden von
jeweils 20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten durch einen fachlich geeig-
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neten Unternehmer auf Mangelfreiheit prufen und das Ergebnis durch diesen besta-
tigen zu lassen; fur Anlagen in Wasserschutzgebieten bleiben die Festlegungen in
der jeweiligen Schutzgebietsverordnung unberihrt. Der Grundstiickseigentimer hat
den SB Roding Ad6R die Bestatigung innerhalb von vier Wochen nach Abschluss
der Prufung unaufgefordert vorzulegen. Festgestellte Mangel hat der Grundstiicks-
eigentimer unverziglich beseitigen zu lassen. Bei erheblichen Mangeln ist inner-
halb von zwei Monaten nach Ausstellung der Bestatigung eine Nachpriifung durch-
zufuhren; Satz 2 gilt entsprechend. Die Frist fur die Nachprifung kann auf Antrag
verlangert werden.

Fur nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbehandlungsanlagen gelten die
jeweils einschlagigen wasserrechtlichen Bestimmungen, insbesondere fiir Kleinklar-
anlagen Art. 60 Abs. 1 und 2 BayWG in ihrer Fassung zum Zeitpunkt des Satzungs-
erlasses.

Der Grundstuckseigentiimer hat Stérungen und Schaden an den Grundstiicksan-
schlissen, Messschachten, Grundstiicksentwasserungsanlagen, Uberwachungsein-
richtungen und Abwasserbehandlungsanlagen unverziglich den SB Roding Ad6R
anzuzeigen.

Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, das in seiner Beschaffen-
heit erheblich vom Hausabwasser abweicht, der Entwasserungseinrichtung zuge-
fuhrt, kénnen die SB Roding Ad6R den Einbau und den Betrieb von Uberwachungs-
einrichtungen verlangen. Hierauf wird in der Regel verzichtet, soweit fir die Einlei-
tung eine wasserrechtliche Genehmigung der zustandigen Behérde vorliegt und die
Ergebnisse der wasserrechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstiberwachung
der SB Roding Ad6R vorgelegt werden.

Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 sind die SB Roding Ad6R befugt, die Grundstiick-
sentwasserungsanlagen jederzeit zu Uberprifen, Abwasserproben zu entnehmen
sowie Messungen und Untersuchungen durchzufithren. Dasselbe gilt fiir die Grund-
sticksanschlusse und Messschachte, wenn diese die SB Roding Ad6R nicht selbst
unterhalten. Die SB Roding Ad6R kénnen jederzeit verlangen, dass die vom Grund-
stlckseigentimer zu unterhaltenden Anlagen in einen Zustand gebracht werden.
der Stoérungen anderer Einleiter, Beeintrachtigungen der Entwasserungseinrichtung
und Gewasserverunreinigungen ausschlieRt. Fuhren die SB Roding Ad6R aufgrund
der Satze 1 oder 2 dieses Absatzes eine Uberpriifung der Grundstiicksentwasse-
rungsanlagen, der Messschachte oder der vom Grundstiickseigentiimer zu unterhal-
tenden Grundstlcksanschlisse auf Mangelfreiheit durch, beginnt die Frist nach Abs.
1 Satz 1 mit Abschluss der Priifung durch die SB Roding Ad6R neu zu laufen.

Die Verpflichtungen nach Abs. 1 bis 5 gelten auch fur den Benutzer des Grund-
stucks.

§ 13 Stillegung von Entwidsserungsanlagen auf dem Grundstiick

Sobald ein Grundstiick an die Entwésserungseinrichtung angeschlossen ist, sind nicht der
Ableitung zur Entwasserungseinrichtung dienende Grundstlcksentwasserungsanlagen
sowie dazugehdérige Abwasserbehandlungsanlagen in dem Umfang auler Betrieb zu set-
zen, in dem das Grundstlck Uber die Entwasserungseinrichtung entsorgt wird. § 9 Abs. 1
Satz 2 bleibt unbertihrt.

(1)

§ 14 Einleiten in die Kanile

In Schmutzwasserkanale darf nur Schmutzwasser, in Regenwasserkanale nur Nie-
derschlagswasser eingeleitet werden. In Mischwasserkanale darf sowohl Schmutz-
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als auch Niederschlagswasser eingeleitet werden.

Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanale eingeleitet werden darf. bestimmen die
SB Roding Ad6R.

§ 15 Verbot des Einleitens, Einleitungsbedingungen

In die Entwasserungseinrichtung dirfen Stoffe nicht eingeleitet oder eingebracht
werden, die

die dort beschaftigten Personen gefahrden oder deren Gesundheit beeintrachtigen,

die Entwasserungseinrichtung oder die angeschlossenen Grundstiicke gefahrden
oder beschadigen,

den Betrieb der Entwasserungseinrichtung erschweren, behindern oder beeintrach-
tigen,

die landwirtschaftliche oder gartnerische Verwertung des Klarschlamms erschweren
oder verhindern oder

sich sonst schadlich auf die Umwelt, insbesondere die Gewadsser, auswirken.

Dieses Verbot gilt insbesondere fiir

feuergefahrliche oder zerknallfahige Stoffe wie Benzin oder Ol
infektiose Stoffe, Medikamente
radioaktive Stoffe

Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfarbung des Abwassers in der Sam-
melklaranlage oder des Gewassers filhren, Losemittel

Abwasser oder andere Stoffe, die schadliche Ausdunstungen, Gase oder Dampfe
verbreiten konnen

Grund- und Quellwasser

feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, Asche, Sand. Kies, Faserstof-
fe, Zement, Kunstharze, Teer, Pappe, Dung, Kichenabfélle, Schlachtabfalle, Tre-
ber, Hefe, flissige Stoffe, die erharten,

Raumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jauche, Giille, Abwasser aus Dung-
gruben und Tierhaltungen, Silagegérsaft, Blut aus Schlachtereien, Molke.

Absetzgut, Raumgut, Schldmme oder Suspensionen aus Abwasserbehandlungsan-
lagen und Abortgruben unbeschadet gemeindlicher Regelungen oder Regelungen
der SB Roding Ad6R zur Beseitigung der Fakalschlamme,

Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit,
Anreicherungsfahigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschadigenden oder erb-
gutverandernden Wirkung als gefahrlich zu bewerten sind wie Schwermetalle. Cya-
nide, halogenierte Kohlenwasserstoffe, polycyclische Aromaten, Phenole.

Ausgenommen sind

a) unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in der Art und in der Menge,
wie sie auch im Abwasser aus Haushaltungen ublicherweise anzutreffen sind;

b) Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehandlungsanlage zuriickgehalten
werden konnen und deren Einleitung die SB Roding AdéR in den Einleitungs-
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bedingungen nach Absatz 3 oder 4 zugelassen hat;

c) Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des Wasserhaushaltsgeset-
zes in seiner zum Zeitpunkt des Satzungserlasses gultigen Fassung eingeleitet
durfen.

Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,

von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Behandlung in der Sammelklaran-
lage nicht den Mindestanforderungen nach § 57 des Wasserhaushaltsgesetzes in
seiner zum Zeitpunkt des Satzungserlasses giiltigen Fassung entsprechen wird,

das warmer als + 35 ° C ist,

das einen pH-Wert von unter 6,5 oder Uiber 9,5 aufweist,

das aufschwimmende Ole oder Fette enthalt,

das als Kuhlwasser benutzt worden ist

nicht neutralisiertes Kondensat aus 6lbefeuerten Brennwert-Heizkesseln,

nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer
Nennwertleistung Gber 200 kW.

Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 Buchst. b werden gegeniber
den einzelnen Anschlusspflichtigen oder im Rahmen der Sondervereinbarung fest-
gelegt.

Uber Abs. 3 hinaus kénnen die SB Roding Ad6R in Einleitungsbedingungen auch
die Einleitung von Abwasser besonderer Art und Menge ausschlieRen oder von be-
sonderen Voraussetzungen abhéngig machen, soweit dies zum Schutz des Be-
triebspersonals, der Entwasserungseinrichtung oder zur Erfullung der fur den Be-
trieb der Entwasserungseinrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere der Be-
dingungen und Auflagen des den SB Roding Ad6R erteilten wasserrechtlichen Be-
scheids erforderlich ist.

Die SB Roding AdéR kénnen die Einleitungsbedingungen nach Abs. 3 und 4 neu
festlegen, wenn die Einleitung von Abwasser in die Entwéasserungseinrichtung nicht
nur vorubergehend nach Art oder Menge wesentlich geandert wird oder wenn sich
die fur den Betrieb der Entwésserungseinrichtung geltenden Gesetze oder Beschei-
de &ndern. Die SB Roding AdéR kénnen Fristen festlegen, innerhalb derer die zur
Erflllung der geédnderten Anforderungen notwendigen MafRnahmen durchgeflhrt
werden mussen.

Die SB Roding Ad6R kénnen die Einleitung von Stoffen im Sinn der Absatze 1 und 2
zulassen, wenn der Verpflichtete Vorkehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre ge-
fahrdende oder schadigende Wirkung verlieren oder der Betrieb der Entwisse-
rungseinrichtung nicht erschwert wird. In diesem Fall hat er den SB Roding Ad6R
eine Beschreibung mit Planen in doppelter Fertigung vorzulegen.

Leitet der Grundstiickseigentimer Kondensat aus olbefeuerten Brennwert-
Heizkesseln oder aus gasbefeuerten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennleistung
uber 200 kW in die Entwasserungsanlage ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu
neutralisieren und den SB Roding Ad6R (ber die Funktionsfahigkeit der Neutralisa-
tionsanlage jahrlich eine Bescheinigung eines Betriebes nach § 2 Abs. 1 Satz 2

Schornsteinfeger-Handwerksgesetz oder eines geeigneten Fachbetriebs vorzule-
gen.
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Besondere Vereinbarungen zwischen den SB Roding Ad6R und einem Verpflichte-
ten, die das Einleiten von Stoffen im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkeh-
rungen an der Entwésserungseinrichtung erméglichen, bleiben vorbehalten.

Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstiicksentwasserungsanlage oder in
die Entwasserungseinrichtung gelangen, ist dies den SB Roding Ad6R sofort anzu-
zeigen.

§ 16 Abscheider

Sofern mit dem Abwasser Leichtfliissigkeiten (z. B. Benzin, Ole oder Fette) mitabge-
schwemmt werden kdénnen, ist das Abwasser Uber in die Grundstlicksentwasserungsan-
lage eingebaute Leichtfliissigkeits- bzw. Fettabscheider abzuleiten. Die Abscheider sind
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und re-
gelmaRig zu warten. Die SB Roding Ad6R kénnen den Nachweis der ordnungsgemaRen
Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung und Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut
ist schadlos zu entsorgen.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

§ 17 Untersuchung des Abwassers

Die SB Roding Ad6R kénnen tiber die Art und Menge des eingeleiteten oder einzu-
leitenden Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor erstmalig Abwasser eingeleitet
oder wenn Art oder Menge des eingeleiteten Abwassers geandert werden, ist den
SB Roding Ad6R auf Verlangen nachzuweisen, dass das Abwasser keine Stoffe
enthalt, die unter das Verbot des § 15 fallen.

Die SB Roding Ad6R kénnen eingeleitetes Abwasser jederzeit, auch periodisch auf
Kosten des Grundstiickseigentimers untersuchen lassen. Auf die Uberwachung
wird in der Regel verzichtet, soweit fur die Einleitung in die Sammelkanalisation eine
wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwaltungsbehérde vorliegt, die dafur
vorgeschriebenen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstiberwachung ord-
nungsgemal durchgefuhrt und die Ergebnisse den SB Roding Ad6R vorgelegt wer-
den. Die SB Roding Ad6R koénnen verlangen, dass die nach § 12 Abs. 4 eingebau-
ten Uberwachungseinrichtungen ordnungsgeman betrieben und die Messergebnis-
se vorgelegt werden.

§ 18 Haftung

Die SB Roding Ad6R haftet unbeschadet Abs. 2 nicht fur Schaden, die auf solchen
Betriebsstorungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemaner Planung, Ausfih-
rung und Unterhaltung der Entwasserungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz
1 gilt insbesondere auch fiir Schaden, die durch Rickstau hervorgerufen werden.

Die SB Roding Ad6R haften fir Schaden, die sich aus der Benutzung der Entwéasse-
rungseinrichtung ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die SB Roding
Ad6R zur Erfullung ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder Fahrlassigkeit zur
Last fallt.

Der Grundstiickseigentimer und die Benutzer haben fir die ordnungsgemaRe Be-
nutzung der Entwasserungseinrichtung einschlieRlich des Grundstiicksanschlusses
Zu sorgen.

Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sondervereinbarung zuwiderhan-
delt, haftet den SB Roding Ad4R firr alle ihr dadurch entstehenden Schaden und
Nachteile. Dasselbe gilt fir Schaden und Nachteile, die durch den mangelhaften
Zustand der Grundstucksentwasserungsanlage oder des Grundstiicksanschlusses
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verursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grundstiickseigentimer herzustel-
len, zu erneuern, zu andern und zu unterhalten sowie stillzulegen und zu beseitigen
ist. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 19 Grundstiicksbenutzung

Der Grundstuckseigentiimer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen ein-
schliel3lich Zubehdr, insbesondere Kontrollschachten des Betreibers, zur Ableitung
von Abwasser Uber sein im Einrichtungsgebiet liegendes Grundstiick sowie sonstige
Schutzmanahmen unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese MaRnahmen
far seine eigene oder die 6rtliche Abwasserbeseitigung erforderlich sind. Diese
Pflicht betrifft nur Grundsticke, die an die Entwasserungseinrichtung angeschlossen
oder anzuschlieRen sind, die vom Eigentiimer im wirtschaftlichen Zusammenhang
mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstiick genutzt
werden oder fur die die Méglichkeit der 6rtlichen Abwasserbeseitigung sonst wirt-
schaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfallt, soweit die Inanspruchnahme der
Grundsticke den Eigentiimer in unzumutbarer Weise belasten wiirde.

Der Grundstlickseigentimer ist rechtzeitig tiber Art und Umfang der beabsichtigten
Inanspruchnahme seines Grundstiicks zu benachrichtigen.

Der Grundstiickseigentiimer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn
sie an der bisherigen Stelle fiir ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verle-
gung haben die SB Roding Ad6R zu tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschlieR-
lich der Entsorgung des Grundstiicks dient.

Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht fur &ffentliche Verkehrswege und Verkehrsflachen so-
wie fur Grundstiicke, die durch Planfeststellung fir den Bau von &ffentlichen Ver-
kehrswegen und Verkehrsflachen bestimmt sind.

§ 20 Betretungsrecht

Der Grundstiickseigentimer und der Benutzer des Grundstiicks haben zu dulden.
dass zur Uberwachung ihrer satzungsmaRigen und gesetzlichen Pflichten die mit
dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen der SB Roding Ad6R zu ange-
messener Tageszeit Grundstiicke, Gebaude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen
und Wohnraume im erforderlichen Umfang betreten; auf Verlangen haben sich die-
se Personen auszuweisen. lhnen ist ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu
gewahren. lhnen sind die notwendigen Auskiinfte zu erteilen. Der Grundstiicksei-
gentumer und der Benutzer des Grundstiicks werden nach Maoglichkeit vorher ver-
standigt; das gilt nicht fiir Probenahmen und Abwassermessungen.

Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betretungs- und Uberwachungsrech-
te bleiben unberihrt.

§ 21 Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit GeldbufRe belegt werden, wer
vorséatzlich

1.
2.

den Vorschriften Gber den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt,

eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Satze 1 und 3. § 12 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 3, § 15 Abs. 9, § 17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satze 2 und 3 sowie § 20 Abs. 1
Satz 2 festgelegten oder hierauf gestitzten Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder
Vorlagepflichten verletzt,
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entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der SB Roding Ad6R mit der Herstel-
lung oder Anderung der Grundstlcksentwasserungsanlage beginnt,

entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine unrichtige Bestatigung aus-
stellt oder entgegen § 11 Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt,

entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Satze 1 und 3 vor Prifung der Grundstiicksentwasse-
rungsanlage durch einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor Vorlage von
dessen Bestatigung oder vor Priifung durch die SB Roding Ad6R die Leitungen ver-
deckt oder einer Untersagung der SB Roding Ad6R nach § 11 Abs. 4 Satz 2 zuwi-
derhandelt,

entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstiickentwésserungsanlagen nicht innerhalb
der vorgesehenen Fristen Uberpriifen |asst,

entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwasser oder sonstige Stoffe in die
Entwasserungseinrichtung einleitet oder einbringt,

entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Per-
sonen der SB Roding Ad6R nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen ge-
wahrt.

Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestande
bleiben unberthrt.

§ 22 Anordnungen fiir den Einzelfall; Zwangsmittel

Die SB Roding Ad6R kann zur Erfiillung der nach dieser Satzung bestehenden Ver-
pflichtungen Anordnungen fiir den Einzelfall erlassen.

Fur die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines
Duldens oder Unterlassens gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszu-
stellungs- und Vollstreckungsgesetzes.

§ 23 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2016 in Kraft.

Anlagen im Sinn des § 12 Abs. 1 Halbsatz 1, die bei Inkrafttreten der Satzung be-
reits bestehen und bei denen nicht nachgewiesen wird, dass sie in den letzten 15
Jahren vor Inkrafttreten der Satzung nach den zur Zeit der Prafung geltenden
Rechtsvorschriften geprift wurden, sind spatestens funf Jahre nach Inkrafttreten der
Satzung zu prifen. Fir nach § 12 Abs. 2 zu Uberwachende Kleinklaranlagen, die bei
Inkrafttreten dieser Satzung bereits bestehen, gilt Art. 60 Abs. 4 BayWaG.

Verwaltungsratsvorsitzender



